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EXPOSICION DE MOTIVQS

La Mancomunidad de la Valdizarbe (MV), como Entidad Local, est4 dotada de potestadaragntaria, de
acuerdo con los &. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Loeals. 29 y 47 de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Admiistracién Local de Navarra yde los Estatutos de la Mancomunidad
de Valdizarbe. En consecuencia puede dictar textos reglamentasique definan la prestacion de los
servicios cuya titularidad ostenta, de conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 324 y
siguientes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion Local de Navarra.

Desde la primera de las ediones, esta ordenanza ha tenido por objeto establecer unas bases comunes
para el disefio y construccion de las redes, posibilitando de esta manera una uniformidad que facilitara
las tareas de explotacion y manteniendo siempre un compromiso con la calidadlas redes ejecutadas.

Las ediciones posteriores han venido actualizando algunos aspectos surgidos de la adopcién de nuevas
disposiciones constructivas y de la evolucion de los materiales empleados en la construccién de la red.

En esta revision se pretendedemas de actualizar las disposiciones constructivas y las caracteristicas de
algunos materiales, apuntar otros aspectos que a buen seguro tendran en posteriores redacciones un
desarrollo mayor. Estos aspectos, no siempre explicitos en el texde laordenanza, han subyacido en la
redaccion y explican buena parte de las modificaciones.

En primer lugar el concepto devida Gtil de la infraestructura. El coste de conservacion y sobre todo
reposicion de las redes existentes es un pardmetro fundamental para uadecuada gestion de la red.
Incrementar la vida util de las infraestructuras nuevas, manteniendo o incluso reduciendo los costes de
conservacion, y con el objetivo de alcanzar la maxima vida (til, debe ser un principio que ha de regir la
construccion de walquier infraestructura. Especialmente debe considerarse en aquellas instalaciones,
como las redes, cuya reposicion y labores de mantenimiento, ademas del costo econdmico, tienen tanto
impacto en el resto de actividades urbanas. Relacionado con este aspeaparecen nuevas disposiciones

en materia de pruebas de presion, actualizando la prueba tradicional a la actualmente mas habitual de
presion y estanquidad.

El respeto al medioambiente y la minimizacién de costes ambientales, también subyace en la redaxci
actual y presenta una fuerte vinculacion con lo anterior. El compromiso entre el empleo de materiales y
técnicas constructivas de bajo impacto y la propia vida util de la infraestructura no siempre es sencillo.
Pero en cualquier caso, asegurar reducia$ necesidades de mantenimiento y alargar la vida atil en lo
posible, esta sin duda encaminado en la direccién correcta desde un punto de vista ambiental.

También cabe aqui indicar que en la redaccion se habia pretendido incluir conceptos ya usuales easotr
disciplinas de minimizacion de la huella ecolégica en los productos y procesos de la construccion, sin
embargo ante lo incipiente de su desarrollo en este &mbito, no ha parecido aln oportuna su inclusion.

Se han considerado también el establecimiento d#ementos que tanto en fase de construccion como de
explotacion, evitenriesgos de todo tipo, muy especialmente laborales, y mantengan condiciones de
trabajo adecuadas de las personas encargadas de su construccién y mantenimiento.

Finalmente indicar, queel empleo de otras técnicas y especificamente en lo relativo a materiales y
recubrimientos y que de alguna manera aglutinan las ideas anteriores, ante lo incipiente de su uso en
nuestro entorno no han sido incluidos en esta revision, pero a buen seguro &erconsiderados en
posteriores versiones.
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En base a ello se redacta esta ordenanza con el objetivo del establecimiento de las prescripciones sobre
materiales y ejecucion de redes de saneamiento que vengan a establecer y unificar los criterios de
proyecto y construccion, que garanticen la calidad de lo construido y que por la via de la homogeneidad y
normalizacién permitan optimizar la prestacion del servicio, facilitando asi la labor deentidades
promotor as, proyectistasgempresasconstructoras, direccionesde obra, y administraciones.

La totalidad de las redes construidas en los términomunicipales en los que la Mancomunidad de
Valdizarbe, a través de Servicios Arga Valdizarkerga |zarbeibarko Zerbitzuak, S.L. (SAXIZ), presta &
servicio, y que pasaran a ser propiedad de esta Mancomunidad (Art. 3.22 Reglamento Regulador del Ciclo
Integral del Agua) han de observar los requisitos consignados en este texto reglamentario. Asimismo las
redes ejecutadas por MV/SANAIZ habran de cumgl los mismos condicionantes.

MV/SAV-AIZ serén las encargadas de comprobar el cumplimiento de los términos de esta Ordenanza.
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ESTRUCTURA DE LA ORDENANZA

La Ordenanza se desarrolla a través de un articulado basico y unos anejos degarrollan algunos de los
aspectos tratados.

A su vez los anejos se estructuran en dos bloques.

En el primer bloque se recogen aquellos que desarrollan aspectos preceptivos de la Ordenanza. Se
describen los materiales a emplear y sus disposiciones constructivas, el dimensionamiento de
acometidas, los procedimientos de pruebas de estanquidad, la distancia a mantenemrenglantaciones y
conduccionesy la relacion de normativa empleada

El segundo bloque tiene un caracter informativo y en €l se incluyen aspectos que pueden ser de utilidad
para proyectistas yempresas constructoras.
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PARTE PRIMERA. ARTICULADO
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Esta ordenanza tiene por objeto establecer en el &mbito de aplicacion:

Las caracteristicas y disposicion de las redes daneamiento de fecales

Las bases de calculo griterios de disefio basicos y simplificados de las redes.

Los materiales que componen las redes y que se encuentran aceptados por Mancomunidad.
Los detalles constructivos habituales de las obras de fabrica y la disposicién de los distintos
elementos en ellas.

e. La ejecucion de los diferentes tipos de acometidas a las redessd@eamienta

Instrucciones de montaje y pruebas a realizar.

a0 o

Se pretende con ello obtener infraestructuras que redinan unas caracteristicas homogéneas en cuanto a
requisitos funcionales y de explotacion durante toda su vida (til.

El &mbito de aplicacién de esta ordenanza es:

a. La totalidad de proyectos y obras de redes locales o comarcales y de urbanizacién o similares
gue incluyan redes de saneamiento, que hayan de ejecutaentro del ambito de entidades de
poblacién, bien integradas en la Mancomunidad de la Valdizarbe, bien en fase de integracion y a
los que se vaya a prestar efectivamente el servicio a través de MV/SAM.

Los proyectos y obras de redes deaneaniento realizados por MV/SAVAIZ.
Las actuaciones sobre las redes existentes.

d. Las actuaciones, del tipo que sean, en cuya ejecucién o posterior vida util haya afeccion a la
redes desaneaniento de MV o sus servidumbres.

Salvo que en el correspondiente articulo se haga distincion expresa, la Ordenanza es aplicable con
idéntica consideracion a todas las redes de saneamiento con independencia de la naturaleza de las aguas
a transportar (aguas fecales, unitarias o industriales).

Son competencia de la Mancomunidad de Valdizarbe, y por tanto deberan cefiirse a lo aqui dispuesto, la
totalidad de elementos de las redes de saneamientie fecalesdispuestos en zona de dominio publico,
con excepcion de los sumiderogue pudiera haber en redes unitarias antiguas

La Ordenanza contempla exclusivamente sistemas de saneamiento con conducciones pavepad o
rodadas, no abarcando otras casuisticas (impulsionggtc). En el caso de quéda entidad proyectista
pretendiese el disefio de un sistema que obvie este aspecto, o que considere alguna instalacion especifica
no recogida en estaOrdenanza, MV/SAVAIZ deberé autorizar con anterioridad tal circunstancia, asi
como validar especificamente los criterios de disefio.

Articulo 2. INTERPRETACION

Corresponde MV/SAVAIZ la interpretacion de esta Ordenanza. Asi, en casos singulares, atendieado
condicionantes especificos se podran autorizar o proyectar instalaciones con caracteristicas distintas a
las recogidas en esta ordenanza. Igualmente MV/SAAIZ podrd requerir motivadamente el
cumplimiento de requisitos adicionales para la aceptacion detlisefio y recepcion de las redes
contempladas en esta ordenanza.
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Articulo 3. REDACCION DE PROYECTOS

Es cometidode la entidadproyectista el desarrollo integro del disefio y calculo de la red de saneamiento
proyectada, c acuerdo con los criterios de est Ordenanza y el estado del conocimiento, siendo
responsabilidadde la entidadproyectista la idoneidad técnica de los criterios de disefio, datos de entrada,
calculo y dimensionado de la red.

Articulo 4. MATERIALES ACEPTADOS POR MV/SAXIZ

MV/SAV-AIZ, tras @meter los materiales a las correspondientes pruebas, ensayos y aprobacion del
proceso de fabricacion y suministro, fijar4 cudles de ellos son aceptados para su instalacion en las redes
de saneamiento a ejecutar en su ambito de competencia, tanto en agaglbbras en las que sea la propia
Mancomunidad promotora de las mismas, como en aquellas ejecutadas porax entidades promotor as
publicas o privadas, y que vayan a ser explotadas por MV/SAMZ.

A tal fin MV/SAVAIZ establecerda y mantendra distado de materiales comerciales que en cada momento
cumplan los requisitos de calidad que esta Ordenanza exige. MV/SANM podra realizar proyectos y
obras en los que para confirmar la idoneidad de un nuevo producto se empleen materiales o
disposicionesconstructivas diferentes a los establecidos.
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CAPITULO II. CLASIFICACION DE LAS REDES Y CRITERIOS GENERALES

Articulo 5. CLASIFICACION DE LAS REDES Y CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO

Las redes de saneamiento se clasifican atendiendo a la naturalezaatpla a evacuar
a. Redes unitarias. Cuando pueden transportar conjuntamente aguas fecales y aguas pluviales

b. Redes separativas. Cuando se establecen dos redes independientes, una red por la que discurren
exclusivamente aguas fecales y otra red por la que discen exclusivamente aguas pluviales o
aguas fecales diluidas provenientes de aliviaderos.

c. Redes separativas simples. Cuando se construye exclusivamente una red de fecales, discurriendo
las aguas pluviales sobre el viario hacia cauces y zonasutbanizadas, sin introducirse en la red
de saneamiento.

Articulo 6. CONDICIONES RELATIVAS AL TIPO DE RED

Las redes de saneamiento, de nueva implantacién o aquellas que se renueven, deberan ser separativas, de
caracter ramificado.

En los casos en que estatuaciones se implanten en el entramado de una red unitaria, la nueva red se
construird separativasimple, evitando en todo momento la introduccién de aguas pluviales a las redes de
saneamiento de fecales.

MV/SAV-AIZ establecerd en cada caso los criteriggara la construccion de redes separativas simples
(so6lo fecales) en aquellas localidades que sea factible por su reducido tamafio y orografia. Los sistemas de
evacuacion de escorrentia de pluviales de tipo superficial, deberan contar con la autorizaciorl date

local competente.

Articulo 7. COORDINACION CON OTROS SERVICIOS Y ELEMENTOS URBANOS

Las distintas redes de servicios que componen la infraestructura de los proyectos de urbanizacion
deberan coordinarse de manera que queden ubicados de forma ordenatimto en planta y alzado, y con

la suficiente separacion para que puedan llevarse a cabo las labores de explotacion, mantenimiento e
incluso renovacion posteriores.

Debera definirse en cada caso la situacion de los distintos servicios, para evitar probbsren los cruces
de las distintas canalizaciones, permitiendo que las acometidas puedan realizarse al fondo de los pozos de
registro, o directas, si procedegn la mitad superior deltubo sin la utilizacién de registros intermedios.

Por tanto el proyecto & urbanizacion, y el desarrollo posterior de actuaciones de amueblamiento urbano,
deberan considerar la seccion transversal del viario atendiendo a todos los elementos que se prevean,
tanto en lo relativo a redes como otros elementos del viario urbano sedijos o temporales.

Igualmente, el disefio y plantacién de arbolado respetard las distancias a la conduccion de saneamiento
equivalentes a las que posibiliten la apertura de zanja para mantenimiento, reparacion o sustitucion
considerando las caracteristica del arbolado en edad adulta y de acuerdo a los criterios recogidos en el
anejo relativo a la separacion del arbolado a las zanjas.
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Articulo 8. CONEXION DE CAUCES ESCORRENTIAS SUPERFICIALLEREDES

Esté prohibidala incorporacion de cauces naturales o deecogidas deescorrentias superficiales a redes
defecales gestionadas por IMV.

Articulo 9. CONEXIONES CON LAS REDES EXISTENTES

Sera objeto de cada proyecto la totalidad de conducciones e instalaciones necesapara incorporar las
redes proyectadas a las redes ya existentes

MVISAV-AIZ, en el informe preceptivo previo a la solicitud de licencia o aprobacién del proyecto, sefalara
en cada caso los puntos de entronque de las nuevas redes a las conducciones ex¢éstea las que deben
incorporarse las redes proyectadas. Asimismo, en funcion de las necesidades previstas en el proyecto, en
el desarrollo urbanistico de la zona de actuacién y de las caracteristicas de la red general, MV/3F/
establecerd los criterios de dimensionamiento y las condiciones de evacuacion, otorgando la
correspondiente autorizacién.

Articulo 10. VERTIDO A CAUCE PUBLICO Y ALIVIADEROS

Cuando el proyecto disefie el vertido de redes de un aliviadero o desagiie de redes unitarias o feaales
cauce publico, estos se disefiaran conforme a las legislaciones sobre control y autorizaciéon de vertidos y
ambientales.La entidad promotora debera solicitar y obtener la autorizacion de vertido otorgada polos
Organos competentes.

En dichos casos y en previén de una futura construccién de interceptores en las margenes de los cauces
debera considerarse minimizar el numero de puntos de vertido agrupandose en la medida que se
mantenga la compatibilidad con el cauce receptor, tanto desde un punto de vista hidliéa como
ambiental. Igualmente se analizara la necesidad de establecer un tratamiento previo al vertido.

Asi MVISAVAIZ podra determinar las cotas y perfil del tramo inferior de estos colectores al objeto de
compatibilizar su instalacion con futuras actuaiones asi como la instalaciéon de sistemas de control,
monitorizacién y comunicacion de las instalaciones.

Las disposiciones constructivas de los puntos de vertido deberan garantizar la ausencia de retornos de
los cauces a través de las redes. IgualmenteVRBAV-AlIZ podra exigir la disposicion de medidas que
impidan el acceso a la red por dichos puntos.

Articulo 11. DERIVACIONES Y DESAGUES DE RED

Podran prescribirse derivaciones y desagilies de agua residual en las que se corte la circulacion de aguas
residuales y se produzca su desvio hacia otras conducciones de saneamiento o puntos de alivio y que se
justifiqguen técnicamente por razones de calidad o capacidad.

MV/SAV-AIZ establecera los criterios funcionales, de maniobrabilidad y de calidad de materiales ds |
elementos de seccionamiento o derivacion, atendiendo a la facilidad de explotacién, su integraciéon en el
resto de sistemas de MV/SAMIZ y durabilidad.
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Articulo 12. AFECCION A LAS REDES DE MV

En los proyectos de urbanizacion, vialesedificios, etc. en los que se vean afectadas conducciones,
acometidas y elementos de las redes de saneamiento existentes, sera responsabilidadadentidad
promotora la sustitucion, desvio, restitucion o anulacidon de dichos servicios, alojandolos a logarde
espacios publicos de libre acceso. El coste de estas actuaciones sera por cuenkta eltidad promotor a.

Antes de ejecutar cualquier tipo de obra que pudiera afectar a la red en los términos descritos debera
contarse con la aprobacion de MV/SAMIZ. Igualmente, MV/SAV-AIZ debera aprobar el protocolo de
informacién y comunicacion propuesto pora entidad promotoray/o empresa constructorg al objeto de
informar de las actuaciones a realizar en la red y de sus plazos. Comunicara asimismo con la debida
antelacién los cambios de su plan de obra.

La restitucion de estos servicios, con independencia de los originales, se ejecutara de acuerdo a los
criterios y materiales previstos en esta Ordenanza y se deberan garantizar en todo momento la
funcionalidad del servicio restituido y las correctas condiciones de funcionamiento de las acometidas y
nuevos colectores instalados. Igualmente deberan disefiarse evitando la duplicidad de redes de
saneamiento del mismo tipo.

Si procede la anulacion de conducciones, aconts y elementos de las redes, debera llevarse a cabo en
el origen de las mismas, aun cuando dicho origen se sitle en el exterior del ambito de las obras.

Durante la ejecucion de las obras deberd mantenerse el servicio con las correspondientes garantias
ambientales, sanitarias y de servicio.
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CAPITULO lII. DISENO DE LA RED

Articulo 13. DISENO DE LA RED

El disefio de las redes de saneamiento debe atender de una manera integral a todos los condicionantes,
expuestos en los siguientes articulos, y deben conifilen la solucion adoptada tanto los requerimientos
de trazado como aquellos derivados del calculo de capacidad de transporte.

Articulo 14. SITUACION DE LAS REDES

Las redes de saneamiento deberan situarse bajo calzada de viales publicos de ldreeso permanente
con una anchura minima de 2 metros a cada lado del eje longitudinal de la tuberia y aptos para el transito
de vehiculos pesados en cualquier circunstancia meteoroldgica.

MV/SAV-AIZ atendiendo a criterios funcionales podra autorizar o exig la instalacién de redes de
saneamiento bajo acera.

Excepcionalmente, y previa autorizacion expresa y por escrito de MV/SAIZ, las redes de saneamiento
podran colocarse en terrenos de dominio publico legalmente utilizables y que sean accesibles de form
permanente.

Queda prohibido ubicar las redes de saneamiento de fecales:
- A menos de 2 matos de cualquier obstaculo de dificulte el acceso de maquinaria para realizar las
labores de mantenimiento (edificaciones, muros, escolleras, vallados, etc.
- Bajo acems cubiertas o porticadas, salvo en los tramos estrictamente necesarios y con galibo
suficiente para la operacion de maquinaria de excavacion.

Articulo 15. TRAZADO EN PLANTA

Las redes de saneamiento se dispondrdn mediante alineaciones rectas entre pozos rdgistro,
manteniendo en lo posible las alineaciones propias de las calles sobre las que se establecen.

Las incorporaciones de colectores tributarios o0 acometidas no podran realizarse en contra del sentido del
agua, igualmente el angulo de incidencia quadcondicionado al mantenimiento de las condiciones
hidraulicas y funcionales de la red. Tal disposicién se desarrolla en el articulo correspondiente.

Articulo 16. SEPARACION CON OTROS SERVICIOS

La separacion entre las tuberias de las redes de saneamienttpy restantes servicios subterraneos, sera
como minimo, medida entre generatrices exteriores:

0,50 m. en proyeccion horizontal longitudinal.
0,25 m. en cruzamiento en el plano vertical.

En todo caso las conducciones de otros servicios deberaapararse lo suficiente como para permitir la
ubicacion de los pozos de registro de saneamiento, asi como para poder realizar las tareas de
mantenimiento e incluso renovacion sin interferencias insuperables. Ninguna conduccion de otro servicio
podra incidir en un pozo de registro de saneamiento.
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Articulo 17. UNIFORMIDAD DE LA PENDIENTE

Los tramos de colector entre pozos de registro mantendran una pendiente uniforme y constante.

Articulo 18. PROFUNDIDAD MINIMA

La profundidad minima de las redes de saneamiémsera tal que permita, en la mayor medida posible y
respetando el resto de condicionantes, la evacuacion por gravedad de las aguas residuales de las
propiedades servidas e impedir cualquier retorno del agua por las acometidas que estuvieran conectadas
alos mismos que pudieran provocar la inundacion a colindantes en condiciones de caudal maximo

Para reducir los riesgos de entrada de agua residual por retroceso en las propiedades servidas en el caso
de que éstas desaglen por gravedad, la clave del colectieberd situarse como minimo50 cm. por
debajo de la cota de recogida de aguas residuales (rasante hidraulica de la acometida en el punto de inicio
de la parte publica de la instalacién).

En aquellas acometidas que no dispongan de cota de vertido sufidierpara garantizar una correcta
evacuacion sin posibilidades de retornda personasolicitante de la misma debera realizar la instalacion y
mantenimiento de un grupo privado de elevacion de aguas residuales hasta alcanzar cota suficiente.
Dicho grupo deelevacion debera estar ubicado siempre en zona privadasera responsabilidad dequien
haga la solicitud su mantenimiento, conservaciénexplotaciony eventual sustitucion.

La profundidad minima de las redes de saneamiento referida a coronacién del pavime debera cumplir
simultaneamente:

a. La generatriz inferior se encontrara a una profundidad minima de 1,50 m en redes de
transporte de aguas unitarias, fecales o industriales

b. La profundidad minima hasta la generatriz superior de la envolventexterior de la
conduccion (campanas incluidas) serd mayor que el didmetro exterior del tubo. En caso de
gue puntualmente no pudiera cumplirse esta condicion, deberan disponerse elementos de
proteccion adecuados al objeto de no transferir al tubo cargas vibraciones.

En aquellas zonas que en el momento de ejecucion de la obra no tengan caracteristicas urbanas, o cuya
rasante deba ser modificada, estas profundidades minimas deberan incrementarse, teniendo en cuenta la
disposicion final del terreno y las poibles afecciones a la conduccion resultado de la actividad superficial.
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Articulo 19. PROFUNDIDAD MAXIMA

La profundidad maxima referida a la generatriz interior inferior de la conduccién de las redes de
saneamiento no superara los 3,00 m en zonabana, ni los 4,00 m en zona no urbana.

MVISAV-AIZ se reserva la facultad de admitir instalaciones de red a mayor profundidad, cuando en el
contexto de un determinado proyecto, obra o condiciones de mantenimiento, considere la solucion
técnicamente apropada.

Articulo 20. VENTILACION DE LAS CONDUCCIONES

Al objeto de mantener las condiciones de durabilidad y seguridad, el proyecto debera considerar la
ventilacion de las conducciones, previendo soluciones que posibiliten la renovacién detendsfera de los
colectores y el mantenimiento de condiciones aerobias en la red
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CAPITULO IV. DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS Y MATERIALES A EMPLEAR

Articulo 21. ESTANQUIDAD DE LAS CONDUCCIONES

La estanquidad de las conducciones es una caracteristica edahde las redes de saneamiento, cualquiera
gue sea su entidad y naturaleza.

Deberéan ser estancas la totalidad de conducciones, acometidas, pozos de registro y resto de instalaciones
de todas las redes de saneamiento. A tal efecto las uniones entre tulyosntre tubo y pozos, y en su caso
entre médulos de pozo deberan realizarse con juntas elasticas estancas.

Articulo 22. SECCION DE LAS CONDUCCIONES

, AO OAAAOG AA OAT AAT EAT 01 OAOUT AA OAAAE&T AEOAOI
exterior plana.

En conducciones, en que como resultado del calculo hidraulico, el diametro resultante superase la gama
de didmetros normalizados, o en aquellos en los que condiciones singulares de ejecucién no permitiesen
el disefio de secciones circulares, MV/SAMIZ podra autorizar el empleo de secciones transversales
mayores o distintas a la circular. En dichos casos el proyecto deberd contemplar las transiciones
adecuadas desde el punto de vista hidraulico entre secciones de diferentes caracteristicas.

En lo suces/o se denominaran las secciones de las tuberias por su diametro nominal expresado en mm
(DN) en los términos en que esta definido en las normas UNE correspondientes.
Articulo 23. MATERIALES A EMPLEAR

Con caracter general las tuberias a emplear en la red daneamiento seran:

MATERIALES DE LAS TUBERIAS CAMPO DE APLICACION

PVC COLOR GRIS. PARED COMPACTA UNE EN 1S@ 14! DN 160 mm - DN 500 mm

HORMIGON ARMADO. UNE EN 1916 y Complemento UN DN 300 mm- DN500 mm
127916 segun clasificacion tipo A (ASTM-Z6 M)

Las tuberias de hormigon seran de espesor B de acuerdo a lo referido en la UNE EN 1916 y su
complemento UNE 127916. En los diametros y clases resistentes en los que la norma referida no defina la
armadura explicitamente para el espesor B, se podemplear espesor C. Para el resto de casos y en la
totalidad de la tuberia de hinca deberé ser autorizado por MV/SAXIZ el armado y dimensiones de
dichos tubos.

En el caso de transporte de aguas cuyas condiciones de agresividad difieran de las asimilabl@banas,
la entidad proyectista podra proponer el empleo de tuberias de otros materiales o con recubrimientos
interiores especificos. Su empleo requerird autorizacién expresa de MV/SAVZ. Reciprocamente, ante
tal eventualidad, MV/SAVAIZ podra exigir materiales o revestimientos adecuados a tales vertidos.

, 1O PITUT O AA OAT AAT EAT OT OA AT 1 OOOOEOUT Al ETOIE
arquetas de registro de las acometidas se construiran en hormigdén armado o reateriales plasticos Las
caracteristicas de los hormigones a emplearse recogen en el anejo correspondiente.

Paginal8de 102



Mancomunidad de Valdizarbe
Izarbeibarko Mankomunitatea Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

Articulo 24. DIAMETRO DE LAS CONDUCCIONES
Se establece un diametro minimo en los colectores de B0 mm. Previa autorizacion de MV/SAVAIZ, el

anterior diametro podra reducirse a DN 200 mm para inicios de ramal o en redes de localidades de

reducido tamarfio. En conducciones de acometidas domiciliarias el didmetro minimo a utilizar serd de DN
160 mm.

El diametro maximo se establece en DBO0 mm.

Losdidmetros de las conducciones seran siempre crecientes en el sentido del agua, sin que esté permitida
la reduccion del diametro como consecuencia de un incremento de pendiente.
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CAPITULO V. BASES DE CALCULO

Articulo 25. CALCULO RESISTENTE.

La entidadproyectista deberd asegurar mediante el correspondiente calculo, la capacidad resistente de la
tuberia proyectada en las condiciones de carga a que vaya a estar sometida, tanto durante el proceso de
puesta en obra como durante la vida Util de la conduccion gyectada y a tal fin elegira la correspondiente
clase resistente. Especificamente debera contemplarse la capacidad resistente de la conducciéon en las
labores de compactacion con recubrimientos someros.

Articulo 26. LLENADO DE LAS CONDUCCIONES.

Las conducciones se calcularan para flujo en lamina libre a caudal maximo de disefio, con los siguientes
porcentajes de llenado (calado frente a diametro de la conduccién):

Red de fecalegseparativas o separativas simples)70%
Redesunitarias: 80%

La figura indica las caracteristicas del flujo (caudal Q y velocidad V) en una seccion circular en funcién del
calado (y).

Q/Qo
VIVo

1.2

En funcion de las caracteristicas del proyecto de red, MV/SAMZ podré requerir su estudio por el
método mas adecuado pargarantizar un correcto dimensionado.

El calculo en régimen no permanente, con la utilizacion de modelos, precisara la presentacion de los
correspondientes informes de datos e hipétesis de disefio, y de resultados, especialmente con
visualizacion grafica ddos calados y caudales alcanzados.
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Articulo 27. PENDIENTES Y VELOCIDADES ADMITIDAS

A efectos del célculo de las redes de saneamiento se establecen las siguientes limitaciones de pendientes:

Pendiente
Diametro
Minima Méaxima
Acometidas 1:100 10:100
DN 250 mm - DN 300 mm (315 PVC) 1:100 7:100
DN 400 mm- DN 500 mm 3:1.000 4:100

El proyecto deberd prever condiciones de ejecucion que garanticen en el colector instalado el
cumplimiento de dichos limites, especialmente en lo relativo endientes minimas.

En las conducciones constituidas con tuberia de PVC, la pendiente minima sera igual o superi&fND

por ciento. En casos excepcionales, y previa autorizacion expresa de MV/SAM, se podran autorizar
excepcionalmente colectores con pendientes comprendidas entre el 0,5% y el Eiémpre y cuando se
ejecute mediante soleras niveladay con un control topografico intaxso. En ningln caso se admitira la
ejecucién de colectores con pendientes inferiores al 0,5%.

En funcién del material se establecen las siguientes limitaciones en cuanto a velocidad para las redes
unitarias y fecales.

VELOCIDAD VELOCIDAD
MATERIAL MAXIMA MINIMA
HORMIGON 4 m/s 0,6 m/s
PVC 5m/s 0,6 m/s

La velocidad minima admitida no sera condicionante para la eleccién de una conduccion por debajo de los
didmetros minimos establecidos en esta Ordenanza. Por razones de perfil longitudiviW/SAV-AIZ podra
autorizar tramos de instalaciones en los que se rebasen las velocidades maximas antes fijadas.

Articulo 28. FORMULA DE CALCULO
Para el célculo hidraulico de las conducciones de saneamiento se utilizara la férmula de Manning:
€0

0
"y ¥
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Con

pérdida de carga unitaria m/m

coeficiente de rugosidad de Manning de keonduccion
velocidad del agua (caudal/seccién mojada) m/s

radio hidraulico (seccion mojada/perimetro mojado) m.

o=

Se tomara comaoeficiente de rugosidad de Manning para cualquier material n = 0,014

Salvo en colectores disefiados en régimen no permanente, mediante célculo con modelos de simulacion
hidraulica del flujo, la pendiente adoptada en el calculo se obtendré aplicando a landiente del colector

Al AT AEEAEAT OA OAAOAOI O OO06 ETAEAAAT A1 1 A OAAI A8
pendiente geométrica del colecto r
S0,5% 0,60
0,5% < xS1% 0,75
> 1% 1,00

i (pendiente de calculo) = r x pendiente geométrica

Articulo 29. DIMENSIONAMIENTO DEEONDUCCIONES DE ACOMETIDAS

En su dimensionamiento se debera tener en consideracion el caudal instalado y los correspondientes
coeficientes de simultaneidad en el caso de aguas fecales o industriales. Para el dimensionamiento de

conducciones de acometida semplearan idénticas consideraciones que las establecidas para el calculo
de colectores con las siguientes limitaciones adicionales:

a. El didmetro elegido ser& el inmediatamente superior al estrictamente necesario resultante del
calculo de la serie deliametros normalizados.

b. En funcion del diametro resultante no podran superarse las siguientes longitudes maximas:
- Para diametro 160 mmJa longitud maximade la conduccion deacometida serd20 metros.
- Para diametro 200 mmJa longitud maximade la conducobn deacometida seré40 metros.
- Para didmetro 250 mmJa longitud maximade la conduccién deacometida sera50 metros.

Por encima de esta longitud, debera instalarse un pozo de registro intermedio, siendo de
aplicacion las disposiciones generalelativas a la red de colectores.

%l Al AT AET OS$EI AT OET 1 Ai EAT O AA AAiI i ABGEAAO AA OAF
en el disefio de conducciones de acometidas.
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CAPITULO VI. ELEMENTOS DE LAS REDES DE SANEAMIENTO

Articulo 3 0. POZOS DIREGISTRO

Tienen como finalidad permitir el acceso a las redes de saneamiento, para las labores de explotaciéon y
limpieza. En ellos se producen los cambios de alineacion y rasante de los colectores, la incorporacion de
colectores tributarios al principal yde acometidas.

Articulo 3 0.1. EMPLEO Y UBICACION
Se emplearan pozos de registro en:

Inicios de ramal

Cambios de rasante o alineacion

Puntos de reunién de dos o mas ramales

Puntos de cambio de didmetro de la conduccion

En tramos rectos de la red, con distancias entre ellos no superiob8 m (80 m en caso de
colectores en zona rural).

En caso de incorporacion de acometidas que lo exija por su didmetro en relacion al del
colector.

a0 o

Todos los elementos constituyentes de pazdeberan garantizar la estanquidad entres sus uniones (tanta
entre médulos de recrecido y conos, como en las uniones pozdubo), asi como la elasticidad de las
mismas. Asi las juntas entre anillos de pozos prefabricados deberan incorporar una junta est

La unién entre pozo y tubos sera elastica y estanca, y se disefiard de manera que no transmita tensiones
en el caso de asientos diferenciales.

Articulo 3 0.2. MATERIALES
Los pozos de registro seran de hormigdn armado. Podran ser ejecutados in situ ofpbgicados.

Los alzados, losas y conos de reduccion podran ser en todos los casos ejecutados con modulos de
hormigon armado prefabricado.

Articulo 3 0.3. POZOS DE REGISTRO. DIMENSIONES Y LIMITACIONES DE USO

En el siguiente cuadro se recogen las dimensionds los diferentes pozos:
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DIAMETRO DE LA

CONDUCCION MAYOR DIAMETRO MINIMO INTERIO| ESPESOR DE PARED (UNE 12791

PVC HORMIGON BASES ALZADOS BASES BASES ALZADOS
ARMADO ALZADOS | SOLERAS
1.000 mm 1.000 mm 12 cm 12 cm 12 cm
250-400 | 300-400 | 4 550 mm (1)| 1.200mm (1)) 16 cm 16cm | 16cm
500 500 1.200 mm 1.200 mm 16 cm 16 cm 16 cm

(1) obligatorios en pozos de altura superior a 5 metros

, AO AEI AT GETTAO ET OAOET OAG AA 110 DBIUT O AA OACH
equivalentesprefabricados seran tales que permitan inscribir en su interior las indicadas en la tabla para
estos.

Los pozos instalados en zonas no pavimentadas sobresaldran sobre el terrehonenos30 cm.

Articulo 3 0.4. CUNAS EN EL FONDO DE BASES

En todos lospozos se instalara una cuna en el fondo de la base hasta la cota de clave del colector, de
forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo para cualquiera de los caudales. Estas cunas
se ejecutaran en hormigébn en masa HNE 25/B/20 teniendo formasemicircular y prolongada
verticalmente hasta la mayor altura de clave del colector y garantizaran el mantenimiento de la pendiente
del colector principal o el cambio de pendiente entre los distintos tramos de este. La repisa generada por

la cuna se dotaé de una pendiente del 5% hacia el colector.

En las incorporaciones de colectores y acometidas al colector debera disponerse igualmente una cuna con
idénticas caracteristicas.
Articulo 3 0.5. INCORPORACIONES DE COLECTORES Y ACOMETIDAS A POZOS

En aquellos pozos en que las conducciones concurrentes tengan igual didmetro deberan hacerse coincidir
las rasantes hidraulicasde las conduccioneqgeneratrices inferiores), manteniendo la pendiente de la
conduccioén. En el caso de ser de diferente diametrdeberanhacersecoincidir las cotas de laclave de los
tubos (generatricessuperiores).
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Pozo con conducciones incidentes de diferentes diémetréa& 1>A 2)

Las acometidas de fecales o unitarias deberan incorporarse a un pozo haciendo coincidir su generatriz
superior con la del colector al que desaguarQueda prohibida la incorporacion a mayor cota de
acometidas

Incorporacion de acometidas a pozo
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Enel disefio y ejecucion de incorporaciones debera considerarse con especial atencion el establecimiento
de acuerdos hidraulicamente eficientes, no permitiéndose en ningun caso la incorporacion de colectores
0 acometidas con sentido de flujo contrario al pricipal y recurriéndose en caso necesario a la ejecucion
de una obra de fabrica adicional para garantizar dichos requerimientos.

El angulo maximo de incidencia de la incorporacién, considerando como tal al formado por los flujos
segun el esquema debera veidar:

- Para conducciones incidentes de DN 160 mmDN 200 mm:90°

- Para el resto de diametros:
o0 Si el diametro de la conduccién incidente es menor que la de salida, 60°
o Si el diametro de la conduccién incidente es igual a la de salida,°45

AE<AS AE:AS

Angulo méaximo de incidencia

En caso de no poder verificarse dichas condiciones se dispondrd un pozo de quiebro anterior a la
incorporacion.

A efectos del cumplimiento simultdneo de salvaguardar la estructura resistente en pozos de registro
prefabricados, y posibilitar el establecimiento de un espacio minimo en la repisa formada por las cunas
necesario para labores de mantenimiento, las perforaciones realizadas para las incorporaciones de
colectores y acometidas a pozos referidas en el articulo anterjse limitaran en su nimero y diametro al
cumplimiento de las dos condiciones siguientes:

PS mnBu ¢
Sl 25cm

con:
P: suma del didmetro de las perforaciones realizadas en la base del pozo de registro
B: perimetro exterior del pozo de registro
S: separa®n entre perforaciones contiguas, medida en el paramento exterior.
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Si el disefio de la red no permitiera el cumplimiento de las citadas limitaciones por causa del nimero de
incorporaciones de colectores, éstos deberan agruparse canterioridad a la incorporacion de manera
tal que se reduzca su ndmero.

En el disefio de pozos de registro de hormigén armado ejecutados in situ, se deberan prever los huecos
correspondientes en la disposicién de las armaduras, y su refuerzo.

Articulo 3 1. POZOS DE SALTO

En el caso de tener que situar en un punto de las redes de saneamiento una pérdida de cota hidraulica, se
construird anexo al pozo de entronque una camara de entrada registrable constituida por otro pozo o
arqueta.

Desde dicha camara se dispairan dos conducciones, la primera vertical, atravesando la solera, para
mediante un codo en su extremo inferior acometer al pozo de que se trate en idénticas condiciones que
las descritas en el articulo relativo a incorporaciones de colectores y acometidalLa segunda, se
establecera a modo de aliviadero para el caso de una obstruccion de la principal.

En casos justificadosMV/SAV-AIZ podra autorizar que se realiceel salto hidraulico por el interior del

pozo. Para ello se incrementardn las dimensiones ldpozo en, al menos, la mitad del didmetro de la
conduccién incidente. Se reproducira idéntico esquema (conduccion y aliviadero) que en el caso de la
camara anexa. En este caso la bajante se construira en acero inoxidable y contara en su parte superior de
una apertura para su inspeccion y limpieza. Estara fijada al hormigén del pozo de registro mediante flejes
ETT @EAAAT AO U AT AT AAT O Al 1 & édAl0A daestabajated Guleiidia A A 2
de vibraciones y el mantenimiento de lasondiciones de acceso.

Articulo 3 2. ACCESOS

Los pozos de saneamiento dispondran de pates. Deberan ser normalizados y estar perfectamente
alineados. La separacién entre ellos sera regular y con un maximo de 300 mm. El pate superior se situara
a 500 mm de lacota de coronacion de la tapa.

Articulo 3 3. TAPAS DE REGISTRO

Las tapas de los pozos y arquetas seran de fundicion ductil y deberan cumplir lo dispuesto en la norma
UNE EN 124. Sus caracteristicas resistentes y funcionales seran los adecuados al tipoadgas a
soportar.

La boca de acceso al pozo ser& preferentemente circular, de paso no inferior a 600 mm, cerrada con tapa
de fundicién nodular normalizada.

Para proporcionar un apoyo adecuado, el marco para su instalacién y alojamiento debera poseer las
dimensiones y forma, circular o cuadrada, del elemento sobre el que se instalen.
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Articulo 3 4. VALVULAS Y COMPUERTAS

Su emplazamiento en la red es excepcional, y habitualmente vinculada a otros elementos de mayor
entidad. Estas valvulas se situaran peticion de MV/SAVAIZ en puntos explicitamente indicados, quien
prescribiré los materiales y disposiciones a emplear.

Articulo 3 5. CAMARAS DE DESCARGA

No se permite la instalacion de cAmaras de descarga en las redes dmbito de esta Ordenanza.

Articulo 36. SIFONES

A efectos de esta Ordenanza se entiende por sifén una instalacién que permite, mediante la conduccion en
presién en un tramo de la red de saneamiento, cruzar con escasa pérdida de energia otras instalaciones o
accidentes del terreno qe interfieren a la linea hidraulica que por gravedad hubiera tenido el colector de
saneamiento.

Soélo se recurrira a la utilizacion de sifones en caso justificado en que no hubiere otras alternativas. En
estos casos MV/SAMIZ debera aprobar expresamente sinstalacion debiendo realizarse el proyecto y
construccion del mismo bajo las directrices de MV/SAXIZ.

Articulo 3 7. ACOMETIDAS. CLASIFICACION

A efectos de esta Ordenanza las acometidas de saneamiento se clasifican segun el caracter del agua
evacuada, aspueden ser:

a. Fecales. Cuando las aguas evacuadas son exclusivamente de caracter fecal o asimilado.

b. Industriales. Cuando las aguas evacuadas son de caracter exclusiva o predominantemente
industrial (pudiendo ir mezcladas con una parte no predominante de dgen fecal o asimilado).

c. Unitarias. Cuando las aguas evacuadas pueden ser mezcla de aguas fecales y/o industriales, y agua
de lluvia. Su empleo queda restringido a edificaciones existentes.

Se entiende que la totalidad de las aguas evacuadas por una acadaetle saneamiento, en especial las de
caracter industrial, tienen caracteristicas de vertido admisibles por la red de alcantarillado, y que
cualquier sistema de tratamiento previo (separacion de grasaseparacion de hidrocarburosseparacion
de sdlidos,depuracion, etc) no forma parte de la acometida, y por tanto debera instalarse en dominio
privado.

En las redes separativas simples, las acometidas de pluviales no podran incorporarse a la red de fecales,
debiendo verter a zona publica, calzadasggatas o cualquier otro cauce publico, previa autorizacion en su
caso de la entidad u organismo con competencias en dicho cauce.

Articulo 3 8. ACOMETIDASCONDICIONES GENERALES

Sus condiciones y disefio se fijaran en funcion del tipo de propiedad servida, lds caracteristicas del tipo
de agua redilual y de los caudales a evacugrdel punto de entronque a la red de saneamiento.

Cada edificio o inmueble (residencial, industrial) tendra acometidas independientes del resto de
edificaciones o parcelagolindantes. Esta prescripcion es de obligado cumplimiento en el caso de que las

Pagina28de 102



Mancomunidad de Valdizarbe
Izarbeibarko Mankomunitatea Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

acometidas puedan transportar aguas residuales de origen no doméstico.

Siempre que sea posible, cada finca dispondra de dos acometidas completamente independientes, una
para aguas écales y/o industriales y otra para aguas pluviale€n el caso de redes separativas simples
(sin red de saneamiento de aguas pluviales), las correspondientes bajantes verteran al pavimento.

Articulo 39. ELEMENTOS DE UNA ACOMETIDA.
A efectos de esta Ordemza las acometidas constan de los siguientes elementos:

a. Arqueta de arranque: se dispondrd junto a limite exterior de la propiedad, en terreno de uso
publico accesible permanentemente. Esta instalacién delimita el &mbito ddancomunidad de
Valdizarbe. En las acometidas industriales, las arquetas de arranque seran del tipo toma de
muestras y aforo.

b. Conduccién de acometida: es el tramo de tuberia guliscurre desde la arqueta dereanque, hasta
la red de saneamiento.

c. Entronque a la red: es elpunto de unién de la conduccién de acosaiida con la red de
saneamiento. Rede estar ubicado en un pozo de registro o sobre la propia conduccigrediante
un injerto click.

Al margen de los anteriores se recomienda que fuera del &mbito de MV, y en dominiwado, se instale
una arqueta registrable accesible para tareas de mantenimiento del propio edificio.

Articulo 4 0. ACOMETIDAS. ARQUETA DE ARRANQUE

En funcién de la profundidad de la rasante hidraulica respecto a la cota del pavimento terminado se
emplearan arquetas de las siguientes dimensiones:

a. Para profundidades menores de 70 cm:

o0 Arqueta de material plastico (PVC o polipropileno) especifica para acometidas de
saneamiento, deforma circular y lisa (sin esquinas) y con perfil especial en el fondgara
el fluido.

0 Arqueta de seccién cuadrada de hormigéarmado de dimensiones interiores 40 x 40 cm.
y espesor minimo de pared de 15 cmejecutada irsitu.

b. Para profundidades entre 70 y 120 cm: arqueta de seccion cuadrada de hormigarmado de
dimensiones interiores 60 x 60 cmy espesor minimo de pared de 20 cmejecutada insitu. El
empleo de arquetas de estas dimensiones para profundidades superiores debera ser autorizado
expresamente por MV/SAVAIZ.

c. Para profundidades superiores a 12@m: pozo de registro.

Articulo 4 1. ACOMETIDAS. TRAZADO DE LA CONDUCCION

El trazado en planta de la acometida debera ser siempre en linea recta, no admitiéndose codos ni curvas.
En el caso de conectarse directamente al colector debera ser ortogonal al mismiigeramente a favor de
corriente.

La pendiente debera ser uniforme y descendente con un valor minimo del 1%, hacia la red de
Alcantarillado.
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La diferencia de cota resultante entre la rasante hidraulica de la conduccién de acometida en la arqueta
de arranque y la clave del colector de la red no podré ser nunca inferior a 50 cm, aspecto que debera ser
recogido expresamente para cada acometida en los planos de liquidacion.

Articulo 4 2. ENTRONQUE DE LAS ACOMETIDAS A LA RED DE ALCANTARILLADO

Es recomendableel entronque de las acometidas a través de pozos de registro, no obstante esto no
debera condicionar el incremento de nimero de pozos en la red, ni prolongar excesivamente la longitud
de la conduccion de acometida.

Los entronques deben ejecutarse mediantelementos de union a la red que retdnan las condiciones de
estanquidad y elasticidad, con independencia del elemento al que entroncan. Asi las conducciones de
acometidas podran entroncarse a la red empleando las siguientes disposiciones constructivas:

a. Pozos ejecutados in situ:
Antes del hormigonado:
manguito arenado
Posteriormente al hormigonado:
manguito arenado y sellado con mortero sin retraccion o
taladro con corona y junta elastica.

b. Pozos prefabricados, preferentemente con lgserforaciones ejecutadas en fabrica y en
caso contrario:
manguito arenado y sellado con mortero sin retraccion o

taladro con corona y junta elastica

Acometidas directas a tubo: ) A . S .
OEAUA OAlI EAEO6 OActT1 Al 1 AOGAOEAIT AAI

o
(@}
(@}
>

DIAMETROS PERMITIDOS DE ACOMETII

DIAMETRO DEL COLECTOR (mm) DIRECTA AL COLECTOR (mm)

DN 250 DN 160
DN 300/315 DN 160/200

DN 400 DN 160/200

DN 500 DN 160/200
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CAPITULO VII. DESARROLLO DE LAS OBRAS, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO.
RECEPCION

Articulo 4 3. INSPECCION DE LAS OBRAS

MV/SAV-AIZ podra inspeccionar la ejecucion de las obras al objeto de verificar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ordenanza.

Articulo 4 4. LIMPIEZA

Durante la ejecucion de los trabajos deonstruccion de las redes de saneamiento se observara el maximo
cuidado en el mantenimiento de las condiciones de limpieza en el interior de la tuberia, disponiendo las
medidas necesarias para evitar la introduccién en la misma de cualquier tipo de residuo

Finalizada la ejecucion de las redes de saneamiento y pavimentacion y previamente a la puesta en
servicio de las redes de saneamiento, se realizar4d una limpieza de la totalidad de conducciones y
elementos de la red: acometidas y sus arquetas, pozos degistro y colectores.Para la limpieza se
emplearan equipos de arrastre de Alta Presion, con aspiracion y extraccion de sedimentos y residuos.

En ningln caso se permitira el vertido de los residuos extraidos o su arrastre, a la propia red de
saneamiento. los residuos extraidos de la tuberia se dispondran de acuerdo a la legislacion relativa a
residuos de la construccién y demolicién.

Articulo 4 5. PRUEBAS DE ESTANQUIDAD

MV/SAV-AIZ dispondrd qué tramos de colector de las redes de saneamientdeben probarse a
estanquidad antes de su recepcidn

Para colectores menores de DN 1500 mm la prueba se realizara mediante el procedimiento recogido en el
anejo correspondiente (ASTM). La prueba se efectuara con el tramo libre de agua.

Para colectores de diametro superiord prueba se realizara junta a junta, procedimiento segun la UNE EN
1610 tipo W.

Por cada tramo probado se extendera un acta de la prueba en que se verifique el resultado de la misma y
los valores alcanzados en todas las fases de la prueba. De dicha docuautéfn se anexara copia en el
documento fin de obra extendido por la direccion de la misma.

Articulo 46. INSPECCION DE CANALIZACIONES MEDIANTE CAMARA DE VIDEO

La inspeccion de canalizaciones tiene por objeto verificar las condiciones de ejecucidimypieza, de los
colectores y sus acometidas. Se realizara finalizadas en su caso las obras de pavimentacion y
posteriormente a la limpieza descrita en el articulo anterior y en cualquier caso antes de la recepcion de
la obra.

Asila entidad promotorao ladireccion de obra entregaran a MV/SAMAIZ el resultado de la inspeccion de
todas las conducciones, incluyendo la de las acometidas, que conforman las redes.
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Articulo 46.1. Procedimiento de realizacién de la grabacion.

La inspeccion se realizar4 medianteamara de video robotizada, con los siguierdeequerimientos:

1°. La inspeccion se hara seguida e inmediatamente después de la limpieza de las tuberias referida
anteriormente.

2°. Una vez estén las tuberias limpias, se vertera agua de forma coms¢acon uncaudal de 0,25 /s
salvo que por el colector ya baje un caudal dgyuasfecales.

3°. La grabacion se realizara a favor de corriente, siguiendo el sentido del flujo de fecales.

4°, La grabacion se realizar4 a una velocidad maxima de 0,1 m/s, manteniéndose constaaio largo
de todo el tramo de grabacién

5° De cada junta de colector y acometida, se grabara una secuencia en la que se recorra
circunferencialmente la totalidad de la misma.

Articulo 46. 2. Informacion a entregar a MV/SAV -AlZ.

El resultado de lainspeccion en su totalidad, se entregara eroporte digital (CD,DVDo USB. Cada tramo
de conduccion tendra correspondencia con un archivo de video independiente. Se incluird un indice y un
plano en los que se identifique la correspondencia entre los fielps de video de la inspeccion, y la
nomenclatura de dichos tramos segun los planos definitivos de las redes.

Para cada tramo de conduccion inspeccionado deberan figurar sobreimpresionados en la imagen de video
los siguientes datos:
- ldentificacion del tramo inspeccionado por referencia de pozos de registro inicial y final. En el
caso de acometidas por referencia a la misma.
- Diametro y material de la tuberia.
- Distancia de la ubicacién de la camara al pozo de registieinicio de la inspeccion.

- Pendiente lorgitudinal de la conduccion a partir dela detectada por el sistema robotizado de la
camara.

Complementariamente a la entrega de la grabacion en soporte digital, se entregara una copia en papel de
la misma donde se aporten:
- Informe de la inspeccién, en el e se indicaran las pendientes de todos los tramos y el resumen
de las incidencias detectadas.
- Plano de planta de los colectores inspeccionados, incluyendo la numeracion de pozos y
acometidas que se hayan empleado en la grabacion del video y su correspamike con los planos
definitivos de las redes.

Articulo 46.3. Criterio de aceptacion.

Para que, por parte de MV/SAMIZ se dé el visto bueno a la obra realizada, en la grabacion debera
constatarse que los colectores no presentan ninguna anomalia queplique, a juicio de MV/SAVAIZ, un
mal funcionamiento hidraulico futuro de la canalizacion.

Si como resultado de la inspeccion se observara alguna anomalidebera repararse siguiendo las
indicaciones que al respecto den los sdécios técnicos de MV/SAVAIZ.

Una vez reparada la anomalia, debera realizarse una nueva inspeccién para verificar la correcta ejecucion
del tramo afectado.

Pagina32de 102



Mancomunidad de Valdizarbe
Izarbeibarko Mankomunitatea Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

Articulo 47. PUESTA EN SERVICIO

Una vez finalizadas la limpieza y pruebas anteriores con resuttas satisfactorios, puede procederse a la
puesta en servicio provisional y recepcion de las redes.

Articulo 4 8. RECEPCION

En tanto no se informe favorablemente la recepcion de las redes por MV/SAVZ,la evacuacion de aguas
residuales alas propiedades ctindantes y obras internas de construccion de viviendas, industrias, etc.,
Unicamente podra realizarse de una manera provisional. Antes de la recepcion definitiva de la red se
comprobaran todos aquellos elementos accesibles (pozos de registro, arquetas;.)epara verificar su
instalacion de acuerdo a la Ordenanza.

En este momentola entidad promotora o el personal técnico de direccion de bra en que delegue,
facilitardn los planos de planta definitivos de las redes en soporte digital (dwg, dgn o dxf) enegse
representen el trazado de conducciones y registros. Se presentaran en coordenadas U.T.M. de acuerdo
con el sistema geodésico de referencia oficial (ETRS89gualmente se incluiran los perfiles
longitudinales de las conducciones y un listado en queap cada punto singular (pozos de registro,
arquetas, etc.) se expresen las coordenadas X, Y y Z de las generatrices inferioreasdednducciones
incidentes en el elemento y de la superficie pavimentada en dicho punto.

Articulo 49 . EFECTOS DE LA RECEPGIO

Una vez comprobados estos extremoMV/SAV-AIZ informara favorablemente la idoneidad de las redes y
notificara a la entidad competente en cada caso, para que pueda proceder a recibirlas.

Recibida la obra, MV/SAMAIZ podr& pasar a prestar el servicio de saneamiento a través de dichas redes.
Estas seran, desde ese momento, edad de la Mancomunidad d&/aldizarbe.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

REVISION

La presente Ordenanza sera revisada periédicamente, pudiendo en ese momento introducir en la misma
las modificaciones que se estimeaportunas.

DISPOSICION TRANSITORIA

Se establece un periodo transitorio desde la aprobacion definitiva de esta Ordenanza hasta su completa
vigencia. Sera de seis meses para aquellos proyectos que a la entrada en vigor de esta Ordenanza no
hubieran sido informados favorablemente y de un afio hasta el inicio de obra.

Transcurridos estos plazos tanto los proyectos como las obras deberan ajustarse en todos sus términos a
esta Ordenanza.
DISPOSICION DEROGATORIA

Se derogan dejandolas sin valor ni efecto alguno, arfir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza,
cuantas disposiciones, reglamentos u ordenanzas de igual o inferior rango estuviesen establecidas y se
opongan a la misma.

Pagina34 de 102



Mancomunidad de Valdizarbe
Izarbeibarko Mankomunitatea Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

PARTE SEGUNDA. ANEJOS
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ANEJOSPRECEPTIVOS
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ANEJO N1 MATERIALES ACEPTADOS
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1. INTRODUCCION

A continuacion se recogen las caracteristicas técnicas generales de los elementos a emplear en el
proyecto y ejecucion de redes de saneamiento. Lpsoductos comerciales, ademas de las caracteristicas
aqui recogidas deberadn haber superado un proceso de aceptacién para su empleo en el ambito de la
Mancomunidad de Valdizarbe, en el que, se verifique la idoneidad del producto, el proceso de fabricacion
y los controles de calidad especificos de los mismos. Igualmente atjos productos a los que en cada
momento les sea exigible por la legislacion y disposiciones vigentes, deberan contar con marcado C E.

2. TUBOS DE HORMIGON ARMADO
2.1. CONDICIONES DE EMPLEO

Se emplearan en conducciones de colectores de la redsémeamiento. Su clase resistente se determinara
de acuerdo a la clasificacién de la UNE EN 1916 clasificacion tipo A (ASFKBM). El apoyo seré siempre
sobre hormigdén a 90° o 120° en funcién del calculo estructural correspondiente. Ademés del hormigon
necesario para obtener este apoyo, el espesor minimo de hormigén bajo tubo serd de 10 cm.

Excepcionalmente con pendientes superiores al 1%, fondo de zanja sano, y control especifico de
compactacion, podran instalarse tubos apoyados con apoyo sobre materiabgular a 90° con un grado
de compactacion minimo del 95% del valor Proctor Normal.

Para pendientes inferiores al 1% bajo el hormigén de apoyo se dispondra de una capa adicional de
regularizacion y nivelacion de 10 cm de HNE 15/B/20.

En cualquier caso, losubos se instalaran sobre calzos de madera, impidiendo su desplazamiento durante
el hormigonado o compactacion.

Los tramos entre pozos se instalardn en alineacion recta. Por errores de ejecucion, la maxima desviacion
angular admitida entre tubos contiguossera de » sexagesimal, con el limite adicional de que en alzado la
pendiente no varie de sentido.

2.2. ESPECIFICACIONES

La totalidad de las tuberias de hormigén armado empleadas en redes de saneamiento estaran fabricadas
conforme a la norma UNE EN 1916 y su mplemento UNE 127916 y definidas segun clasificacion tipo A
(ASTM G76M).

Seran del tipo enchufe campana.

La serie de dametros admitidos es: 300, 400 yp00 mm.

El empleo de tubos cuyo procedimiento de fabricacion no sea compresion radial, requeriran augacion
especifica de MV/SAVAIZ.

El tubo se suministrara con el extremo macho (espiga) mecanizado para el alojamiento de la junta.

Los tubos de diametro igual o superior a 800 mm deberan contar con al menos dos bulones (arteones)
para su descarga y maniplacion. Deberan estar certificados pola empresafabricante y deberan resistir

el peso del tubo aun cuando falle uno de ellos. Esta condicion serd recomendable para los didmetros
menores.

Las longitudes de los tubos estaran comprendidas entre los 2 y [8snetros.
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No se admitiran tubos con burbujas u oquedades cuyas dimensiones superen los 20 mm de diametro y 6
mm de profundidad y que presenten fisuras en superficie mayores a 0,15 mm.

El contenido de ion cloro (Cf) en la mezcla no podra ser superior aB2 de la cantidad de cemento en
peso.

La alcalinidad ser& igual o superior a 0,85.

La totalidad de los tubos deberan haber sido sometidos en fabrica a una prueba de estanquidad de
acuerdo con las especificaciones de la norma UNE EN 1916. Todagtagbas realizadas en fabrica a tal
efecto deberan estar disponibles en caso de ser requeridas.

La empresa fabricantedebe informar de cada proceso de fabricacién en que se fabriquen elementos a
suministrar en el &mbito de aplicacion de este pliego. Dicho aviso se realizara mediante fax o correo
electrénico a MV/SAVAIZ con una antelacion minima de dos dias laborablesdicando:

material a fabricar (elemento de que se trate, tipo, clase, diametro, etc.).
fechas de fabricacién y cédigos de trazabilidad

obra

peticionario (cliente)

2.3. MARCADO

Todos los elementos de hormigon prefabricados deberan poseer con anterioridad a sumsnistro en obra
todo el marcado que, en cumplimiento de las correspondientes normativas deban poseer (fabricante,
fecha de fabricacion, lote de fabricacién, norma de fabricacion, clase de resistencia y didmetro nominal)

2.4. UNIONES

La unién entre tubos se ralizard mediante junta elastica homogénea de caucho vulcanizado tipo delta
embutida en campana, segiin Norma UNE EN 681y debe ser suministrada pota empresafabricante de
tubos.

3. TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PAU}

3.1. CONDICIONES DE EMPLEO

Su uso viene limitado a conducciones cuyo diametro nominal, DN s8&%00 mm, su pendiente no sea
inferior al 1%, y la altura de relleno maximo sobre clave de 4 metros.

Los tubos se alojaran sobre cama de gravilla 3/5 mm de 10 cm de espesor e igualmentealértos con
otros 10 cm por encima de la clave del tubo.

Excepcionalmente, y con autorizacion expresa de MV/SAMZ, para pendientes inferiores al 1% y
siempre superiores a 0,5% se podrd admitir su empleo. En tal caso, bajo el apoyo de gravilla 3/5 mm se
dispondr& de una capa adicional de regularizacion y nivelacion de 10 cm de HNE 15/B/20.

Los tramos entre pozos se instalardn en alineacion recta. Por errores de ejecucion, la maxima desviacion
angular admitida entre tubos contiguos sera declsexagesimalcon el limite adicional de que en alzado la
pendiente no varie de sentido.
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3.2. ESPECIFICACIONES

La totalidad de las tuberias de PVC empleadas en redes de saneamiento estaran fabricadas conforme a la
norma UNE EN ISO 1452.

La serie de diametrosadmitidos es DN 160, 200, 250, 315, 400, 500 mm.

Los tubos seran de pared compacta, de la serie 20 (SDR 41), presion nominal PN 6 y de color gris. El
minimo espesor nominal de pared seré el indicado en la tabla adjunta.

SERIE 20
DN (mm) | Espesor (mm)
160 4,0
200 4,9
250 6,2
315 7,7
400 9,8
500 12,2

3.3. MARCADO

En el marcado aparecera la norma de fabricacion, asi como el material, diametro nominal, espesor,
presién nominal y lote de fabricacion. Deberan llevar la correspondiente marca dalidad de organismo
de certificacion.

3.4. UNIONES

La union entre tubos y de estos con los accesorios se realizara mediante junta elastica homogénea de
caucho EPDM tipo delta bilabiada, segiin Norma UNE EN &6Blde acuerdo a lo establecido en la Norma
UNE EN 80 1452.

Estas podran ser tanto del tipo integradas como instalables en obra. No se admitird en ningan caso la
junta encolada.

4. HORMIGONES IN SITU

En aquellos elementos ejecutados in situ, los hormigones a emplear tendran las caracteristieaogidas
en la tabla:
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COEF. MAXIMA
ACERO (UNE MAYORACI( FORMA DE . .| CONTROL RECUBRIMIEN
ELEMENTO TIPO CEMENTO EN-10080) N DE ELABORACIOI RE:’?‘SIO’\ EJECUCIO| TO NOMINAL
ACCIONES
ARQUETAS Y
REGISTROS DE
SANEAMIENTO Segun usos
ARMADOS, |HA-35/B/20/IV+QC |recomendado§ B 500S 15 Central 0,45 Intensa 5
TANQUE RGO08
DEPURADORAS
FOSASEPTICAS]
ARQUETAS DE Seg(in usos
REGISTRO DE
SANEAMIENTO SI HM-25/B/20/ recogﬁéggados - 15 Central 0,5 Normal -
ARMAR
CUNAS/MEDIAS Segun usos
- HNE-25/B/20 recomendadog - - Central 0,65 Normal -
CANAS RGOS

5. POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS
5.1. ESPECIFICACIONES
Los elementos de hormigén seran conformes a la norma UNE EN 1917 y su complemento UNE 127917.

No se admitiran elementos con burbujas u oquedades cuydsnensiones superen los 20 mm de diametro
y 6 mm de profundidad, y que presenten fisuras en superficie mayores a 0,15 mm.

El contenido de ién cloro en la mezcla no podra ser superior al 0,3% de la cantidad de cemento en peso.
La alcalinidad ser& igual o sperior a 0,85.

Los elementos de los pozos de registro (bases, recrecidos, conos y losas) deberan contar con bulones
(arteones) para su descarga y manipulacion. Deberan estar certificados plar empresa fabricante y
deberan resistir el peso del elemento aunuando falle uno de ellos.

5.2. MARCADO

Todos los elementos de hormigon prefabricados deberan poseer con anterioridad a su suministro en obra
el marcado que en cumplimiento de las correspondientes normativas deban poseer

5.3 JUNTAS Y UNIONES
La union entre Ies distintos moédulos de un pozo y las del modulo base con sus incorporaciones se
realizar4 mediante junta elastica homogénea de caucho vulcanizado, segin Norma UNE EN16@tleben

ser suministradas porla empresafabricante de pozos.

Las juntas estaran cotenidas en un plano.

6. PATES Y ESCALERAS
Los pozos de saneamiento practicables dispondran de pates hasta el limite de 4,00 m. de profundidad

total. El superior se colocara a 50 cm de la cota de acabado y los siguientes con una distancia entre ellos
de 30cm hasta llegar a la cota de solera. Seran conformes a la UNE EN 13101.
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Sobre soportes circulares como los elementos de pozos de registro prefabricados se emplearan el modelo
Curvo y sobre soportes rectos como paramentos de arquetasarrespondiente modelo plano.

Los accesos a pozos con alturas mayores de 4,00 m se regularan conforme a los criterios y disefios que
marca la UNE EN 14396: Escaleras fijas para pozos de registro.

7. ACCESORIOS DE PVC

Estaran fabricados de policloruro de vinilono plastificado (PVGU) inyectado y provistos de union
mediante junta elastica homogénea de caucho EPDM tipo delta bilabiada, segin Norma UNE ENL6BID
se admitira en ningun caso el empleo de piezas encoladas.

Su uso queda limitado a la incorporacion 8 AAT I AOEAAOG A AT 1 AAOTI OAOG AA
taladro a realizar coincidira con el de la incorporacion, no admitiéndose piezas intermedias.

La gama de combinaciones de diametros disponibles es:

Colector Acometida
DN (mm) DN (mm)
250 160
315 160/200
400 160/200
500 160/200

No se permite el empleo de otros accesorios a los descritos (codos, tes, etc...)

8. ACERO INOXIDABLE

En piezas de caldereria, valvulas, compuertas, etc. en ambientes en los cuales no haya presencia de cloro
seempleara acero inoxidable de calidad AISI 364. En atmésferas con posibilidad de presencia de cloro

la calidad sera AISI 314..

A efectos de esta Ordenanza su uso se prescribe para elementos metalicos que pudieran estar en contacto
con aguas residuales, axcepcion de las tapas de registro.

9. TAPAS DE REGISTRO

9.1. CONDICIONES DE EMPLEO

Se emplearan de acuerdo a las dimensiones y apoyo del elemento a cubrir. La eleccion de la clase
resistente vendra determinada por las condiciones de instalacion de acuerdo a:

En pozos de registro y arquetas60x60 situadas en calzada o aceras remontables (trafico distinto del
peatonal): seran circulares de clase D400. En calzadas con intensidad media o alta de trafico pesado seran
modelos disefiados a tal fin.

En arquetas 40x40 situadas en calzada o aceras remontables (trafico distinto del peatonafodran
emplearse tapas cuadradas clase C250 con dimensiones de paso libre 400 x 400 mm.
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En arquetas en aceras con trafico exclusivamente peatonal: podran emplearse tapas cuadradas clase
B125 con dimensbnes de paso libre 400 x 400 mm.

9.2. ESPECIFICACIONES

Seran de fundicion nodular y su fabricacion y caracteristicas responderan a la UNE EN 124.

9.3. INSTALACION

%l | AOAT OA AT A1 AOU | AAEAT OA OOPEOOGS Al Al Al AT OI
orientaran de manera que la bisagra posibilite el cierre de la tapa en el sentido del trafico Los marcos a
emplear responderan a la forma deelemento a cubrir (con independencia de la forma de la tapa).

9.4. MARCADO

Las tapas y marcos vendran marcados de acuerdo a la UNE EN 124. Ademas aparecera la inscripcion del
servicio sobre el que se instalan.
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ANEJO R 2 DETALLES CONSTRUCTIVOS
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1. ZANJAS TIPO.
TUBERIAS DE PVC. SECCION TIPO CON APOYO DE MATERIAL GRANULAR A 90°

LAS ZANJAS PODRAN
TENER BERMAS EN
LA ZONA SUPERIOR ’g‘
g
9
]
RELLENO DE ZANJA T
10cm.
RELLENO MATERIAL
CRANULAK [ VARIABLE
APOYO MATERIAL
GRANULAR
HORMIGON DE LIMPIEZA FONDO DE ZANJA SANO
(OPCIONAL)
DIAMETROS / ESPESORES TUBOS
DIAMETRO INTER. = D mm. 152.2 190.2 237.8 299.6 380.4 475.6
DIAMETRO EXTER. = Bc mm. 160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 500.0
ESPESORES MATERIAL APOYO
DIAMETRO INTERIOR Bc mm. 160 200 250 315 400 500
MATERIAL BAJO TUBO (d) mm. 8 8 8 8 8 8
MATER. RINONES (1/5Bc) mm. 3 4 5 6 8 11
TOTAL MATERIAL (A) mm. 11 12 13 14 16 19
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TUBERIAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA.
SECCION TIPO CON APOYO DE HORMIGON A 120°

v NG NZ v v o '
(G722
v N% v v ” ]
LAS ZANJAS PODRAN '
TENER BERMAS EN 4 v v 4 2 ’
LA ZONA SUPERIOR %, 'é\
g
S
)
Il
RELLENO &
DE ZANJA
APOYO HORMIGON "
Rc min.= 150 Kg/cm2
[ Sem.

HORMIGON DE LIMPIEZA
(OPCIONAL) ZANJA SANO

DIAMTROS / ESPESORES TUBOS Tipo apoyo obligatorio para pendientes menores al 1%

400 500 600 800 1000 1200 | 1400 1600

DIAMET. INTER. =D mm. 300
1000 1200 1440 | 1680 1920

DIAMET. EXTER. = Bc mm. 388 500 640 760

ESPESORES HORMIGON DE APOYO (No se admite el recubrimiento del tubo con hormigon)

DIAMET. INTER. = D mm. 300 400 500 600 800 1000 1200 | 1400 1600
HGON BAJO TUBO (d) cm. 8 8 8 8 10 10 10 10 15
HGON. RINON (1/4 Bc) cm. 10 13 16 19 25 30 36 42 48
HGON. TOTAL (A) cm. 18 21 24 27 35 40 46 52 63

ANCHOS DE ZANJA MAXIMOS Bd (mm) (A la altura de la clave del tubo)

300 400 500 600 800 1000 1200 | 1400 1600
1,48 1,71 1,95 2,19 2,42

1,88 | 2,20 2,53 2,86 3,19

DIAMET. INTER. = D mm.
TALUD PRONUNC.<1:5Bd | 090 | 1,00 | 1,13 | 1,25
TALUD TENDIDO > 1:5 (mm){ 1,06 | 1,22 | 1,39 | 1,55
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TUBERIAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA.
SECCION TIP@ON APOYO DE MATERIA GRANULAR A 90°

LAS ZANJAS PODRAN
TENER BERMAS EN
LA ZONA SUPERIOR

(30 cm. minimo)

H=

RELLENO
DE ZANJA

APOYO
MATERIAL
GRANULAR

HORMIGON

DE LIMPIEZA
(OPCIONAL) ZANJA SANO

DIAMTROS / ESPESORES TUBOS

DIAMET. INTER. =D mm. 300 400 500 600 800
DIAMET. EXTER. = B¢ mm. 388 500 640 760 1000

ESPESORES HORMIGON DE APOYO

DIAMET. INTER. =D mm, 300 400 500 600 800
MATER. BAJO TUBO (d) cm. 8 8 8 8 10
MATER. RINON (1/4 Bc) cm. 6 8 11 12 16
HGON. TOTAL (A) cm. 14 16 19 20 26

ANCHOS DE ZANJA MAXIMOS Bd (m) ( A la altura de la clave del tubo)

DIAMET. INTER. = D mm. 300 400 500 600 800
TALUD PRONUNC.<1:5Bd | 0,90 1,01 1,13 1,25 1,48
TALUD TENDIDO > 1:5 (mm) | 1,06 1,22 1,39 1,55 1,88
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TUBERIAS DE PVC. SELECCION ESTRUCTURAL DE LATUBERIA.

H: ALTURA DE TIERRAS SOBRE GENERATRIZ

TIFS TEZ N o LIMITE MINIMO
LIMITE MAXIMO
Sin trafico o Trafico medio
trafico ligero y pesado
ZANJA ESTRECHA

jan
H<6.0m. H>1.0m. H>1.5m.
B<L2DyH>1.5B (1)o
2D LBL3DyH>3.5B (2)
ZANJA ANCHA

7] 4% . - oa ;
= 3
) H<40m. H>1.0m. H>15m.

NO CUMPLE NINGUNA DE LAS
CONDICIONES (1) y (2)
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TUBERIAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA.
SELECCION ESTRUCTURAL DE LA TUBERIA.

SECCIONES TIPO A EFECTOS ESTRUCTURALES

A efectos de calculo estructural y de construccion se definen
cuatro Secciones Tipo de Zanja para tuberias de Hormigon.

a) Apoyo de Hormigon en Masa a 120°. Relleno compactado

Relleno de zanja
bien compactada

Factor de Apoyo

Bf=28

Hormigén Re min.
=150 Kg/cm2

CUNA DE HORMIGON

b) Apoyo de Hormigon en Masa a 120°. Relleno compactacion ligera

30cm. min,
Relleno de zanja

compactacion ligera

Factor de Apoyo
Bf=22

Hormigén R¢ min, B
=150 Kg/cm2 ie L3 o d

CUNA DE HORMIGON

c) Apoyo de Material Granular (gravillin 5-12 mm.) a 90°. Relleno compactado

1/8H.,
Relleno de zanja 5 13em,min.

bien compactada

Factor de Apoyo
Bf=1,7

compactado r B ‘ d

APOYO GRANULAR

e) Apoyo de Material Granular (gravillin 5-12 mm) a 90°. Relleno compactacion ligera.

1/8 H.

Material granular 15cm. min.

compactado

Factor de Apoyo
Bf=1,5

Relleno de zanja
compactacién media R LT d
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SECCION TIPO DE ZANJA CONJUNTA DE ABASTECIMIENSBNEAMIENTO.

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40
O SUELO SELECCIONADO
Compactacién 100% PM

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
Compactacién 100% PM

HP-35

15

30

e & ‘:f‘:q-.- A

4 g 5 .
e. 0. A E . ; ;"
A hd z 2

A

VARIABLE

ABASTECIMIENTO

GRAVILLIN 3-5mm.
DE APOYO Y CUBRICION
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SECCION TIPO PARA ZANJA DE SANEAMIENTO (Terreno Urbano)

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
O SUELO SELECCIONADO Compactacién 100% PM
Compactacién 100% PM

PAQUETE DE FIRME

30

e LA e

v

T

VARIABLE

GRAVILLIN 3-5 mm.
DE APOYO Y CUBRICION

60
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SECCION TIPO PARA ZANJA DE SANEAMIENTO (Terreno RUstico)

RELLENO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA PROPIA ——
EXCAVACION TIERRA VEGETAL

50
VARIABLE
10
o GRAVILLIN 3-5mm.
DE APOYO Y CUBRICION
10
100 HNE 15/B/20 \ /

T
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SECCION TIPO DE PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO.

PAQUETE DE FIRME
4 M - j .
: ) 4 pa) 4 % o / -9 : < .
_ < C 4 4 - 3 _
< 4
.4 ’ 4 LA .
< = 4 )
RELLENO TODO-UNO .
(Tamafio maximo 40 mm.)
Compactacién 100% PM
>

GRAVILLIN 3-5 mm.
DE APOYO Y CUBRICION

10

@ TUBO

10

40
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ALZADOS DE DISTINTOS SERVICIOS.

MINIMO EJE DE CALLE
0,30
ACE
= CALZADA
N \\ \\ &
RESTO DE H=1,00<H<1,30 o
SERVICIOS \ g
PLUVIALES N-2 I I é
EN CRUCES
0,20
] it
ACOMETIDA FECALES ]
FECALES N-1 ACOMETIDAS
FECALES
SIN CODOS
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2. ELEMENTOS.
TUBERIAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO.

TUBO

[

%//////////////////////////////
VA S A S A A A A, A

D
Be

/////////////////////////////////
7—Z///////////////////////////////

| L=2+3 mts.

JUNTA DE GOMA TIPO LAGRIMA

INICIAL FINAL

JUNTA DE GOMA TIPO DELTA
LIBRE O EMBUTIDA EN CAMPANA

INICIAL FINAL

L
L
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TUBERIAS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC).

TUBO

o

% 777777777 77 777777

]I |

UNION CON JUNTA ELASTICA

6,00 mts.

FABRICADO SEGUN NORMA UNE-EN 1452

COLOR: GRIS
JUNTA: BILABIAL
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POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO. ELEMENTOS

CONO
TAPA NORMALIZADA 850
. 600 ,
2/ B N L |
I 1 —17 1 § °
JUNTA ] g q
ELASTICA
ESTANCA { -1 q
™ L
N g [¥f bi
3 T
8 | PATES
g | MODULOS DE ALTURA VARIABLE
= I ENTRE 250 y 1000mm.
{

1 j)’ / e f L
L
[54]
o 2 E 9 o
&
g — o lo
S8 | I
il ° :
{ |&—2—e e a d Wb
@bi
oo ' BASE POZO DE REGISTRO
j‘lj\ /‘I
COTAS ORIENTATIVAS EN MM. .
@ bi 1000 1200 1500
@ be 1240 1520 1600 2100
H 1025 1200 1355 1700 ]J/ \L[
e 120 160 200 300 ! o Q Q Q o Y Q o Q }
e | Obi |
' Obe :
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POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO.
MODULO BASE JUNTA ELASTICA CON TUBO.

SECCION A-A'

e
|

5%

N p—

jho
es

|
\ CUNA DE HORMIGON HM-20
PLANTA
B ¢ CUNA DE HORMIGON HM-20
@be
/@ NJUNTA BASE/TUBO
+ ) Al
( \% ? §I 5
5%} >/
A
?

SECCION B-B'
D
_._‘ e o q
¥ \
i NE
I i [
q‘g A i 1 L
Pl LA e |
\|  obe
\ 46/10x10cm.
25 MINIMt
B
DETALLE D _ T8 %
DETALLE DE JUNTA DETALLE DE JUNTA
BASE/TUBO BASE/TUBO
CON ORIFICIO CON ORIFICIO
PREFABRICADO TALADRADO A POSTERIORI

NN

B' ¢
POZO | TUBO |COTAS ORIENTATIVAS EN BASES DE REGISTROS PREFABRICADOS(mm.)
@bi | INTERIOR 1.000 1.200 1.500
@bc |EXTERIOR 1.240 1.520 1.600 2.100
oi INTERIOR | 238 300 380 300H | 400H 476 500H 600H 800H
Oe EXTERIOR |  PVC s | e | A 525 ol | e 750 980
@o | ORTFICIO 290 355 444 455 565 540 685 790 1.020
H | TOTAL 1.025 1.200 1.355 1.700
h UTIL 960 1135 1.290 1.650
m MACHO 65 65 65 65
¢ |ALzZADOS 120 160 200 300
es | SOLERA 120 120 120 120 120 165 200 300
ho 177 145 92 55 40 178 105 60 210
j JUNTA 20 20 20
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Mancomunidad de Valdizarbe
Izarbeibarko Mankomunitatea Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO. MODULO CILINDRICO

SECCION A-A
€
-—-l A
f \ LI
28 @6/10cm.
e
2% E 12 barras @6 25 MINIMO__| foe
o
= /
i [ 4\
Obe L
PLANTA JUNTA ENTRE MODULOS
LENGUETA SITUADA |, ~ » L.
HACIA ARRIBA .
LUBRICANTE 2; e f
BAJO LA LENGUETA ~T2~ EE
A > b > b
A COLOCACION ENEL ~ POSICION FINAL
LE jﬁ EXTREMO MACHO
COTAS ORIENTATIVAS EN MM.
J bi 1.000 1.200 1.500
B be 1.240 1.520 2.100
& 120 160 300
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Mancomunidad de Valdizarbe
Izarbeibarko Mankomunitatea

Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO. MODULO CONICO

SECCION A-A

600

DETALLE

920

70

HA-30

obi |

Obe

JUNTA ENTRE MODULOS
IS A

s B & "
LENGUETA SITUADA N
HACIA ARRIBA o

>

LUBRICANTE p
BAJO LA LENGUETA & &

COLOCACION EN EL

EXTREMO MACHO

POSICION FINAL

DETALLE
DE ANCLAIJE
DE TAPA

A N

— >

(2 ”w
SPIT @12 \\———
4 uds. &
%
v‘ €

100 |4

COTAS ORIENTATIVAS EN MM.

@ bi 1.000 1.200 1.500
@be 1.240 1.520 2.100
e 120 160 300
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Mancomunidad de Valdizarbe

Izarbeibarko Mankomunitatea Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO.
MODULO BASE JUNTA GRAN ELASTICIDAD.

Obe Obe

(3
8 8
:[es+50min.
JUNTA ELASTICA
\\1
NOTA: EL HORMIGON PARA REGISTROS SERA H-300
COTAS EN MM.

i Qe oh Obe h e es
500 645 685 1520 | 1135 160 165

600 750 790 1600 | 1290 200 200
800 980 1020 2100 | 1650 300 300

JUNTA ELASTICA HOLGURA DE 2CM.DE ANCHO

Wl

ABRAZADERA DE PRESION

ACERO AISI-316-L
8]

€s

: : : (Gh-0i):2
A a A a % 50

EXPANSOR DE ESTANQUEIDAD

RELLENO DE POLIURETANO QUE PRESIONA CONTRA LA
PARED DEL REGISTRO

ACERO AISI-316-L

RELLENO DE POLIURETANO

pZzzz77722/22/27,

777777,

ANCHO
SIMILAR

HOLGURA DE 2CM.D:!
ILLENO DE PORESPAN
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Mancomunidad de Valdizarbe
Izarbeibarko Mankomunitatea Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO.
LOSA DE CUBIERTA EN POZO DE REGISTRO D=1.000 mm.
(EN POZOS DE ALTURA INFERIOR A 1.60 m.)

SECCION A-A

ARMADURA RADIAL 28 @ 10mm.
TAPA NORMALIZADA

2600

©12/10cm. CIRCUNFERENCIAL
21.240

DETALLE DE ANCLAIJE DE TAPA

HORMIGON:HM-30
ACERO:AEH-500N
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Mancomunidad de Valdizarbe
Izarbeibarko Mankomunitatea Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

POZOS DEREGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO.
LOSA DE CUBIERTA EN POZO DE REGISTRO D=1.200 mm.
(EN POZOS DE ALTURA INFERIOR A 1.60 m.)

SECCION A-A

TAPA NORMALIZADA

ARMADURA RADIAL 32 @ 10mm. PAVIMENTO

396

| @600 | °
@ 12/10cmCIRCUNFERENCIAL |

21.520

DETALLE DE ANCLAIJE DE TAPA

SPIT@ 12

HORMIGON:HM-30
ACERO:AEH-500N
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Mancomunidad de Valdizarbe

Izarbeibarko Mankomunitatea

Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

0/ :/13 $% 2% )342/ $% (/2-)"s. 12-1%/
PARA TUBERIAS D < 800 mm.
(SOLO EN CASOSUTORIZADOS POR SAXIZ)
TAPA FUNDICION DUCTIL
NORMALIZADA
PAVIMENTO }
F 3 E
qA
' 600 b s
7. dA ! <
3 ,, PATE TREPADOR /|_ 1 s
b fl oo
—/ JUNTA PVC.CIRCULAR L
J1d SOLDADA h=20cm. 1P
.oq.'. q -4'°
= a8 A
< ¢ |4
g o FL‘ gﬁ
< COTA HIDRAULICA =0
Q / o‘
:f
COTAS EN MM.
@bi | 1000 [ 1200
@be | 1300 | 1600
e 150 200
es 150 200

NOTA: SE HORMIGONARA DE UNA VEZ
LA SOLERA Y EL ALZADO HASTA
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD
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Mancomunidad de Valdizarbe
Izarbeibarko Mankomunitatea Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

POZOS DE REGISTRO CON RESALTO VISITABLE.
(SOLO EN CASOS AUTORIZADOS POR 24X/

, ©600 mm, , , @600 mm, ,
[ | #@ 12 a 10cm. [ | _L
8
—
= S e N SN S e
% wie s v /o T v >, » & ¥ & ws
T e 3 5 5 5 5 5. 9
[ . g % v » % o B [4 %
P b 4 ¥ g 14 v § v (o]
9 (+] ] -} ] -} i}
v » v > v » v o v v v, . vl
L —— ] .l' —_ # 5 >
’ L4
'n i P /'o. : o
: #08a15cm.<,‘ i oy -
o v| - [sa]
.y » ol ¥ £
Tre2d it —_ I
o o, of L
1TSS #osats i s
' a locm. L = 18
L s > £ #08a l5cm. zaf B
/ r |v of
ME—— = i [
o v e
. o}
| :"_j LA
vl
» —_—
4 ] P — /’ d é
o — of.
v v -~ )
o i - a oy % g O » ,~l -
y v f a "—I'd
4 ""_?=| L S g ® ol »
lo v, of ” ." a 1 4 ‘ a “
: /) a - 9 " o o "g g
1% o9 i ca S NT\ ¢4
- la| . N
'_"‘_?: > =
slo S of G
HET 1= i #0102 15cm.
o 3 3 i 4 a
o . - of* .
-"- 4 . =}
. —
| Em— BIE i ~
| - ool o I - | PVC s
Y a o 7
o 4 ¢ o
oS & ® 4
v v ’

2
o s v ’ . ! . '. a
= o v e ;
N o ° ©° o -3 3 o o ) of
v » v G " b N ¢\ a
8 H-100 e X
T \ RELACION DE DIAMETROS Y COTAS
#@ 10 a 15cm. 0jmm dMM| hl h2
150-250 200 | 100-150 200
300-500 315 | 200-300 | 300-500
600 400 350 600
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Mancomunidad de Valdizarbe
Izarbeibarko Mankomunitatea Ordenanza de Redes de Saneamiento. Septiembre 2019

POZOS DE REGISTRO CON CAMARA PREVIA VISITABLE.

SECCION B-B
TAPA FUNDICION DUCTIL
NORMALIZADA PAVIMENTO
Sh_ o *° o, / é
- 600 < g T \
S Go — POZO DE REGISTRO PREVIO
A , BASE + CONO
8
A Reducciéon PVC
r " ==/ excéntrica 315-160 \
/, ;}PATE TREPADOR [ F| -} 2
9 Yt a
JUNTAPVC CIRCULAR = STl . F
SOLDADA h=20cm. ||} /
< PVC @315 .

TE PVC @315-200

PVC@200

MACIZAR CON
HORMIGON HM-20

j-;l.—l—cono PVC @200 90°

PVC 9200

g T oo i _ijiO-O ,,' s Pl wE R VA
8107 7,
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Mancomunidad de Valdizarbe
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POZOS DE REGISTRO SIN CAMARA PREVIA VISITABLE.

SECCION B-B
TAPA FUNDICION DUCTIL
NORMALIZADA PAVIMENTO
¢
= d 600
o
o o
= i (ea S e by e shag WS
o=, q . . ..w - jReduccién PVE: ~ . ¢
T [excéntriea 250-160";
/%JPATETREPADOR R e N e T
: A R £
JUNTAPVC CIRCULAR 4= 4Bl A / .
SOLDADA h=20cm. Q
ool % PVC 29250
a " _ -"
ds S TE PVC @250-200
i [— —] E i §
a [ N
9 T 4, g_ o
1 == = Lk 3 >
q - b 4
[
1. B MACIZAR CON
; I HORMIGON HM-20
PVC @200 CODO PVC 2200 90°
[=}
=
Reducciéon PVC
excéntrica 250-160

B
T
I { \ | PVC@250 —i

pef—— 1 =7 1y
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Di

0/:/3 $% 2% )342/3¥45063! ,4/ O)
PARA DIAMETRO INCIDENTE D < 600 mm.
(SOLO EN CASOS AUTORIZADOS POR 9%X)

TAPA FUNDICION DUCTIL
NORMALIZADA—I PAVIMENTO—I

[
2 il
1 600 a
8
< (¢
[=]
o a g
a
= y PATE TREPADOR
o
(e
Q
. % A © T
ol [ ~—JUNTA PVC CIRCULAR 1
SOLDADA h=20cm. Al
o ——™ a
. 45 §
e
< : 8 N
% L —— ] ? a
N I %r s
o4 o LL
=& - = = = = s
(o ———] § 0 §
IRAREEITERRNNNRR NN o | / b
0 % ‘ =
Q
aQ
TS H-200 of—
[ a & a R a 4 4
8 H-200 A
(=) o o =] o (<] (<] (<] [+] 0
B [, " . H100 2 A L0 .
f e | Dbi | e
T 1
Dbe
COTAS EN MM. RELACION DE DIAMETROS
@ bi 1000 1200 @i mm. d mm.
@ be 1300 1600 150-250 200
e 150 200 300-500 315
es 150 200 600 400
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UNION BASETUBO JUNTA CON TUBO CORTO RIGIDO.
(SOLO EN CASOS AUTORIZADOS POR 24X/

TAPA FUNDICION DUCTIL
BANTMERTG NORMALIZADA
S
22 :
/. 600 y ab
4 o] 8
n <
.o' i
g —3
PATE TREPADOR ' o
ol g
< .
5 [+]
—]
|4
2 JUNTA PVC.CIRCULAR  [/f|d
o. | SOLDADA h=20cm. —n
e &
HORMIGON °§ ‘.o
EXPANSIVO & =
@ e=30mm, \ = o
) & :
°. 0
g , Max.1000 [ | ~ ‘4 |{Max. 850
N\ |G i
N l N °.
/] YV 3%
N\
) _ ol
7 o = do
2 "pHA-25 7
3 - A 3 ~d. ‘4 ‘
AT o ENEI0S F ATy e TN B
e @ bi e i
@ be
COTAS EN mm.
@ bi 1000 1200
Q@ be 1300 1600
e 150 200
es 150 200
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MARCO Y TAPA DE REGISTRO ABATIBLE
(TAPA ARTICULADA)
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